Zkusebni laboratof
Nad KunsSovcem 1405/2, 594 01 Velké Mezifici

EKOANALYTIKA tel/fax.: 566 523 444, e-mail: laborator@enviroeko.cz i L 1406
Zkusebni laborator ¢.1406 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
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PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 4637/2023
Cislo vzorku: 6107/2023

Objednatel :

Vodovod - svazek obci Praviov, Trbousany, Néméicky, Kuparfovice, Praviov 30, 664 64 Dolni
Kounice

Misto a bod odbéru :

Kuparovice COV pfitok

Predmét zkousky :  odpadni voda

Datum a ¢as odbéru : 9.8.2023 11:50 - 13:35

Zpusob odbéru : smésny 2 h-typ A

Postup odbéru : SOP VZ 04 (CSN EN ISO 5667-1, 3, 14; CSN IS0 5667-10; CSN 75 7315)

Odbér provedl : Ladislav Vareka - ENVIRO-EKOANALYTIKA

Datum a éas pfijmu: 9.8.2023 15:00 Datum analyz: 9.8.2023 - 15.8.2023

Ukazatel Jednotka Zjisténa Nejistota | Pouzita metoda
hodnota
pH 8,0 0,2 SOP 1 (€SN ISO 10523) 1
Nerozpusténé latky mg/l 516 10% SOP 7 (CSN EN 872) 1
CHSK Cr mg/l 921 12% SOP 4 (CSN ISO 6060 v&. Z1) 1
BSK5 mg/l 550 20% SOP 3 (CSN EN 1899-2, €SN EN ISO 1
5815-1)

Dusik amoniakalni mg/l 119 12% SOP 13B (CSN ISO 5664) 1
Dusik dusitanovy mg/| <0,02 SOP 15 (CSN EN 26 777) 1
Dusik dusiGnanovy mg/l <0,5 SOP 14 (CSN 1SO 7890-1) 1
Dusik organicky mg/l 211 20% SOP 83 (CSN EN 25 663) 1
Dusik celkovy mg/l 140 SOP 63 (ESN EN 25 663) 1
Fosfor celkovy mg/l 11.7 20% SOP 17 (ESN EN I1SO 6878) 1

* zkouska a/nebo postup odbéru neni predmétem akreditace

1 - zkouska provadéna na pracovisti 1, Trebicska 1540

Uvedena nejistota je rozsifena nejistota U na hladiné pravd&podobnosti 95% pro k=2 a nezahrnuje nejistotu odbé&ru vzorku. Nejistota vzorkovani na vyzadani.

Protokol neobsahuje Gdaje dodané zakaznikem.

Vysledky zkoudek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty.

Dalsi informace, které jsou vyZadovany normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyZadani v laboratofi.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se protokol nesmi reprodukovat jinak nez cely.

Pozn.:

Protokol vystavil a schvalil dne: 15.8.2023 Hana Habanova

vedouci zkusebni Cinnosti i
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Zkusebni laborator ¢.1406 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 4638/2023
Cislo vzorku: 6106/2023

Objednatel :

Vodovod - svazek obci Praviov, Trbousany, Némdéicky, Kuparovice, Praviov 30, 664 64 Dolni
Kounice

Misto a bod odbéru :

Kupafovice COV odtok, mérny objekt SO509

Pfedmét zkousky : odpadni voda

Datum a ¢as odbéru: 9.8.2023 11:45 -13:30

Zpulsob odbéru : smésny 2 h-typ A

Postup odbéru : SOP VZ 04 (CSN EN [SO 5667-1, 3, 14; CSN IS0 5667-10; CSN 75 7315)

Odbér provedl : Ladislav Vareka - ENVIRO-EKOANALYTIKA

Datum a €as prijmu: 9.8.2023 15:00 Datum analyz: 9.8.2023 - 15.8.2023

Ukazatel Jednotka Zjisténa Nejistota | Pouzita metoda
hodnota
pH 7,4 0,2 soP 1 (ESN ISO 10523) 1
Nerozpusténé latky mag/l <5 SOP 7 (ESN EN 872) 1
CHSK Cr mg/l 29,2 15% SOP 4 (CSN ISO 6060 v&. Z1) 1
BSK5 mg/l 7,0 20% SOP 3 (CSN EN 1899-2, SN EN ISO 1
5815-1)

Dusik amoniakalni mg/l 4,01 12% SOP 13B (CSN ISO 5664) 1
Dusik dusitanovy mg/l 0,10 12% SOP 15 (CSN EN 26 777) 1
Dusik dusiGnanovy mg/l 0,7 12% SOP 14 (CSN 1SO 7890-1) 1
Dusik organicky mg/l <0,10 SOP 63 (CSN EN 25 663) 1
Dusik celkovy mg/l 4,37 20% SOP 63 (CSN EN 25 663) 1
Fosfor celkovy mg/! 1,21 20% SOP 17 (CSN EN 1SO 6878) 1

* zkou$ka a/nebo postup odbéru neni pfedmétem akreditace
1 -zkouska provadéna na pracovisti 1, Tfebicska 1540

Uvedena nejistota je rozsifena nejistota U na hladiné pravdépodobnosti 95% pro k=2 a nezahrnuje nejistotu odbéru vzorku. Nejistota vzorkovani na vyzadani.

Protokol neobsahuje tidaje dodané zakaznikem.

Vysledky zkoudek se tykaji pouze pfedmétu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty.

Daldi informace, které jsou vyZadovany normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyzadani v laboratofi.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se protokol nesmi reprodukovat jinak nez cely.

Pozn.:

Protokol vystavil a schvalil dne: 15.8.2023

Protokol €.  4638/2023

Hana Habanova
vedouci zkudebni &innosti_,» /
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Zkugebni laboratof &.1406 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUSCE ¢é. 4636/2023
Cislo vzorku: 6108/2023

Objednatel :

Vodovod - svazek obci Praviov, Trbousany, Néméicky, Kuparfovice, Praviov 30, 664 64 Dolni
Kounice

Misto a bod odbéru :

Kuparovice COV aktivace, hladina

Predmét zkousky : odpadni voda

Datum a éas odbéru: 9.8.2023 13:40
Zplsob odbéru : prosty vzorek

Postup odbéru : SOP VZ 04 (CSN EN ISO 5667-1, 3, 14; CSN ISO 5667-10; CSN 75 7315)

Odbér provedl : Ladislav Vareka - ENVIRO-EKOANALYTIKA

Datum a €as pfijmu: 9.8.2023 15:00 Datum analyz: 9.8.2023 - 14.8.2023

Ukazatel Jednotka Zjisténa Nejistota | PouZita metoda
hodnota

Teplota °C 18,6 0,2 SOP 47 (CSN 75 7342) =
Usaditelné latky mi/l 480 objemové 1
Kalovy index ml/g 127 vypoétem z naméfenych hodnot 1+
Susina % hm. 0,36 10% SOP 25A (+) 1

* zkougka a/nebo postup odbéru neni predmétem akreditace

1 - zkou$ka provadéna na pracovisti 1, Tfebi¢ska 1540

** zkouska provadéna mimo prostory laboratore

Uvedena nejistota je rozSifena nejistota U na hladiné pravdépodobnosti 95% pro k=2 a nezahmuje nejistotu odbéru vzorku. Nejistota vzorkovani na vyzadani.
+SOP 25A €SN 1SO 11 465, CSN EN 12 880, CSN EN 15934, CSN EN 15935, CSN 46 5735

Protokol neobsahuje Udaje dodané zakaznikem.

Vysledky zkousek se tykaji pouze pfedmétu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty.

Dalsi informace, které jsou vyZadovany normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyZadani v laboratofi.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se protokol nesmi reprodukovat jinak nez cely.

Pozn.:

Hana Habanova
vedouci zkusebni ¢innosti

Protokol vystavil a schvalil dne: 15.8.2023
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PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 4738/2023
Cislo vzorku: 6307/2023
Objednatel : Vodovod - svazek obci Pravlov, Trbousany, Némcicky, Kuparovice, Praviov 30, 664 64 Dolni
Kounice
Misto a bod odbéru : Pravlov £.27, prodejna potravin umyvadlo- $atna
Predmét zkousky : pitna voda
Datum a cas odbéru : 15.8.2023 9:45
Zpusob odbéru : prosty vzorek
Postup odbéru : SOP VZ 01 (CSN EN IS0 5667-1, 3, 14; CSN IS0 5667-5; CSN EN ISO 19458, TNV 75 7055)
Odbér provedl : Ladislav Vaieka - ENVIRO-EKOANALYTIKA
Datum a ¢as pfijmu : 15.8.2023 13:45 Datum analyz: 15.8.2023 -21.8.2023
Ukazatel Jednotka Zjisténa | Nejistota Limit Hodnoceni | Pouzita metoda
hodnota
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 NMH SOP 42A (CSN EN I1SO 1
9308-1)
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 0 MH SOP 42A (CSN EN I1SO 1
9308-1)
Pocty kolonii pfi 22°C KTJ/ml 0 200 DH SOP 43 (CSNEN IS0 6222) | 1
Pocty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 0 40 DH SOP 43 (CSNEN IS0 8222) | 1
Amonné ionty ma/l <0,050 0.50 MH |  vyhovuje SOP 13 A (CSN ISO 7150-1)| 1
Barva mg/l Pt <2,0 20 MH vyhovuje SOP 51 (ESN EN ISO 7887) 1
Celkovy organicky uhlik ma/l 1,39 15% 5.0 MH |  wyhovuje SOP 85 (CSN EN 1484 ) 1
Dusi¢nany mg/l 2,6 10% 50 NMH |  vyhovuje SOP 14 (CSN ISO 7890-1) 1
Dusitany mg/l <0,05 0,50 NMH | vyhovuje SOP 15 (CSN EN 26 777) 1
Chlor volny ma/l <0,03 0.30 MH | vyhovuje SOP 48 (CSN EN ISO »
7393-2, firemni literatura
firmy HACH)
Chut pfijatelna vyhovuje SOP 49D, E (SN 75 7340, *
CSN EN 1622)
Konduktivita mS/m 50,1 5% 125 MH | vyhovuje SOP 9 (CSN EN 27 888) 1
Mangan mg/l <0,020 0,060 MH| vyhovuje SOP 23 (+) 1
Pach prijatelny vyhovuje SOP 49D, E (ESN 75 7340, *
- CSN EN 1622)
pH 7,6 0.2 6.5-95 MH| wyhovuje | SOP 1 (CSNISO 10523) 1
Zakal ZF(n) <0,15 5 MH |  vyhovuje SOP 52B (CSN EN ISO 1
7027-1)
Zelezo mg/l <0,040 0,20 MH | vyhovuje | SOP23 (+) 1
Teplota °C 19.4 0.2 8-12  DH | nevyhovuje | SOP 47 (CSN 757342) el

* zkouska a/nebo postup odbéru neni predmétem akreditace

1 - zkous$ka provadéna na pracovisti 1, Trebi¢ska 1540

** zkouska provadéna mimo prostory laboratore

Limity jsou dané Vyhl. £.252/2004 Sh. pfil. €. 1 v aktualnim znéni.

Vyhovuje/nevyhovuje - vysledky zkougky vyhovuji/nevyhovuji danému limitu. *** u zkousky neni mozné posoudit shodu s limitem.

Rozhodovaci pravidio dle SD 21.

Uvedena nejistota je rozéifena nejistota U na hladiné pravdépodobnosti 95% pro k=2 a nezahrnuje nejistotu odbéru vzorku. Nejistota vzorkovani na vyzadani.
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+S0P 23 GSN 75 7400, GSN EN IS0 12 020, TNV 75 7408, CSN 1S0 7880, GSN EN 1S0 5861, CSN IS0 8288, CSN EN 1233, €SN 75 7385
Protoko! necbsahuje tdaje dodané zakaznikem.

Vysledky zkouSek se tykaji pouze piedmétu zkousky a nenahrazuji jineé dokumenty.
Dali informace, které jsou vyZadovany normami a nejscu zde uvedené, jsou k dispozici na vyZadani v laboratof.
Bez pisemného souhlasu laboratofe se protokol nesmi reprodukovat jinak nei cely.

Pozn.:

Protokol vystavil a schvalil dne; 23.8.2023 Hana Habanova
vedouci zkuebni cinnosti
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Zkusebni laboratof &.1406 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUSCE &. 4739/2023
Cislo vzorku: 6308/2023

Objednatel :

Vodovod - svazek obci Pravlov, Trbousany, Ném¢éicky, Kupafovice, Pravlov 30, 664 64 Dolni
Kounice

Misto a bod odbéru :
Predmét zkousky :
Datum a ¢as odbéru :
Zpusob odbéru :

Praviov vodojem vystup
vyrobena voda

15.8.2023 10:15

prosty vzorek

Postup odbéru : SOP VZ 01 (ESN EN IS0 5667-1, 3, 14; CSN ISO 5667-5; CSN EN 1SO 19458, TNV 75 7055)
Odbér provedl! : Ladislav Vareka - ENVIRO-EKOANALYTIKA
Datum a éas pfijmu : 15.8.2023 13:45 Datum analyz: 15.8.2023 -23.8.2023
Ukazatel Jednotka Zjisténd | Nejistota Limit Hodnoceni | Pouzita metoda
hodnota
Intestinalni enterokoky KTJ/100ml 0 0 NMH S0P 37 (CSN EN ISO 1
7899-2)
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 NMH SOP 42A (CSN EN ISO 1
9308-1)
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 0 MH SOP 42A (CSN EN I1SO 1
B 9308-1)
Pocty kolonii pfi 22°C KTJ/ml 0 200 DH SOP 43 (ESN EN IS0 6222) | 1
Pocty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 0 40 DH SOP 43 (CSNEN 1S06222) | 1
Amonné ionty mg/l <0,050 0,50 MH | vyhovuje SOP 13 A (CSN ISO 7150-1)| 1
Barva mg/l Pt <2,0 20 MH | vyhovuje SOP 51 (CSNENISO7887) | 1
Celkovy organicky uhlik mg/l 1,60 15% 5.0 MH | vyhovuje SOP 65 (CSN EN 1484 ) 1
Dusicnany mg/l <2,5 50 NMH |  vyhovuje SOP 66 (manudl firmy 1
- Lumex)
Dusitany mg/l <0,05 0,50 NMH | vyhovuje SOP 15 (CSN EN 26 777) 1
Hlinik mg/l 0,081 20% 0,20 MH | vyhovuje | SOP 24 (+) 1
Horcik mg/l 16,5 10% 20-30 min.10 DH vyhovuje | SOP 12 (CSN ISO 6058, 1
| ) CSN SO 6059)
Chlor volny mol/l <0,03 0,30 MH vyhovuje SOP 48 (CSN EN ISO =
7393-2, firemni literatura
firmy HACH)
Chloridy mgll 59 10% 100 MH | vyhovuje | SOP 66 (manual firmy 1
Lumex)
Konduktivita mS/m 49,8 5% 125 MH | vyhovuje SOP 9 (CSN EN 27 888) 1
Mangan ma/l <0,020 0,050  MH| vyhovuje SOP 23 (+) 1
Pach pfijatelny vyhovuje SOP 49D, E (CSN 75 7340, *h
CSN EN 1622)
pH 7,5 0.2 65-95 MH| vyhovuje | SOP 1 (CSNISO 10523) 1
Sirany mg/l 23,6 15% 250 MH |  vyhovuje SOP 66 (manual firmy 1
Lumex)
Vapnik mg/! 46,5 8% min.30 40 - 80 DH vyhovuje | SOP 12 (CSN ISO 8058, 1
] N CSN IS0 6058)
Tvrdost celkova ( Ca+Mg )|  mmolil 1,84 8% 2,0-3,5 DH | nevyhovuje | SOP 12 (ESNISO 6058, 1
CSN IS0 6059)
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Ukazatel Jednotka Zjisténa Nejistota Limit Hodnoceni | PouZitad metoda
hodnota

Zakal ZF{n) <0,15 5 MH 1 vyhowuje SOP 52B (CSN ENISO 1
7027-1}

Zelezo mayl <0,040 0,20 MH ! vyhovuje | SOP 23 (+) 1

Teplota °C 16,6 0,2 8-12 DH | nevyhovuje | SOP 47 {CSN 757342 -

KNK 4.5 mmol/l 5,06 14% SOP 10 (CSN EN ISO 1
9963-1)

ZNK 8.3 mmol/l 0,36 10% SOP 11 {CEN 75 7372) 1

Absorbance {254 nm, 0,015 5% SOP 44 (CSN 75 7360 ) 1

1em)

* zkoudka a/nebo postup odb&ru neni predmétem akreditace

1 - zkouSka provadéna na pracovisti 1, Trebitska 1540

** zkouska provadéna mimo prostory laboratofe

Limity jsou dané Vyhl. £.252/2004 Sb. piil. &. 1 v aktualnim znéni.

Vyhovuie/nevyhovuje - vysledky zkousky vyhovuji/nevyhovuji danému limitu. ™ u zkouSky neni mozné poscudit shodu s limitem.

Rezhodovaci pravidio dle 5B 21.

Uvedena nefistota je roz&ifena nejistota U na hiading pravdépodobnosti 95% pro k=2 a nezahmuje nejistotu odbéru vzorku. Nejisiota vzorkovani na vyZadani.
+SOP 24 CSN EN 1SO 12020, CSN EN IS0 5961, CSN EN 1233, CSN EN 1SO 15586

+SOP 23 &SN 75 7400, SSN EN 150 12 020, TNV 75 7408, CSN IS0 7980, CSN EN 150 5961, ESN SO 8288, CSN EN 1233, CSN 75 7385
Protokol neobsahuje Udaje dodané zakaznikem.

Vysledky zkousek se tykaji pouze pfedmétu zkousky a nenahrazuji jiné dokurmenty.

Dalsi informace, které jsou vyZadovany normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyZadani v laboratofi.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se protokol nesmi reprodukovat jinak nez cely,
Pozn.:

Protokol vystavil a schvalil dne: 23.8.2023 Hana Habanova
vedouci zkusebni ginnosti
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