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PROTOKOL O ZKOUSCE &. 5852/2023
Cislo vzorku: 8087/2023

Objednatel : Vodovod - svazek obci Praviov, Trbousany, Néméiéky, Kupafovice, Praviov 30, 664 64 Dolni
Kounice

Misto a bod odbéru : Kupafovice COV pfitok

Pfedmét zkousky : odpadni voda

Datum a éas odbéru : 9.10.2023 10:20 - 12:05

Zpusob odbéru : smésny 2 h - typ A

Postup odbéru : SOP VZ 04 (CSN EN I1SO 5667-1, 3, 14; CSN 1SO 5667-10; CSN 75 7315)

Odbér provedl : Jaroslav Sagek - ENVIRO-EKOANALYTIKA

Datum a ¢as prijmu : 9.10.2023 18:45 Datum analyz: 9.10.2023 - 16.10.2023
Ukazatel Jednotka Zjisténa Nejistota | PouZitd metoda

hodnota
pH 8,3 0,2 SOP 1 (CSN IS0 10523) 1
Nerozpusténé latky mg/l 890 10% SOP 7 (ESN EN 872) 1
CHSK Cr 3 mg/l 1520 12% SOP 4 (ESN 1SO 6060 vé. Z1) 1
BSKS mg/l 710 20% SOP 3 (CSN EN 1899-2, CSN EN ISO 1
5815-1)

Dusik amoniakalni mg/| 105 12% SOP 13B (CSN ISO 5664) 1
Dusik dusitanovy ma/l <0,02 SOP 15 (CSN EN 26 777) 1
Dusik dusiénanovy ) mg/l 2,5 12% SOP 14 (CSN 1SO 7890-1) 1
Dusik organicky ma/l 46,4 20% SOP 63 (CSN EN 25 663) 1
Dusik celkovy mg/l 154 20% SOP 63 (CSN EN 25 663) 1
Fosfor celkovy mg/l 15.2 20% SOP 17 (GSN EN 1SO 6878) 1

* zkouska a/nebo postup odbéru nenf predmétem akreditace

1 - zkou$ka provadéna na pracovisti 1, Tfebicska 1540

Uvedena nejistota je rozsifena nejistota U na hlading pravdépodobnosti 5% pro k=2 a nezahrnuje nejistotu odbé&ru vzorku. Nejistota vzorkovani na vyzadanf.
Protokol neobsahuje udaje dodané zakaznikem.

Vysledky zkoudek se tykaji pouze pfedmétu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty.

Dalsi informace, které jsou vy#adovany normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyzadani v laboratofi.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se protokal nesmi reprodukovat jinak nez cely.

Pozn.:

Protokol vystavil a schvalil dne: 17.10.2023 Hana Habanova
vedouci zkusebni innosti
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PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 5853/2023
Cislo vzorku: 8086/2023

Objednatel :

Vodovod - svazek obci Praviov, Trbousany, Néméiéky, Kupafovice, Praviov 30, 664 64 Dolni
Kounice

Misto a bod odbéru :

Kuparovice COV odtok, mérny objekt SO509

Predmét zkousky : odpadni voda
Datum a éas odbéru : 9.10.2023 10:15 - 12:00
Zpusob odbéru : smésny 2 h-typ A
Postup odbéru : SOP VZ 04 (CSN EN ISO 5667-1, 3, 14; CSN IS0 5667-10; CSN 75 7315)
Odbér provedl : Jaroslav Sasek - ENVIRO-EKOANALYTIKA
Datum a ¢as pfijmu : 9.10.2023 18:45 Datum analyz: 9.10.2023 - 16.10.2023
Ukazatel Jednotka Zjisténa Nejistota | PouZita metoda
hodnota
pH 8,3 0,2 SOP 1 (€SN ISO 10523) 1
Nerozpusténé latky mg/l 6 10% SOP 7 (CSN EN 872) 1
CHSK Cr mal/l 33,0 15% SOP 4 (CSN IS0 6060 vé. Z1) 1
BSK5 mg/l 10,2 20% SOP 3 (CSN EN 1899-2, CSN EN I1SO 1
5815-1)
Dusik amoniakalni mg/l 11,8 12% SOP 13B (ESN ISO 5664) 1
Dusik dusitanovy mg/l 0,03 12% SOP 15 (€SN EN 26 777) 1
Dusik dusiénanovy mg/l 1,3 12% SOP 14 (CSN ISO 7890-1) 1
Dusik organicky mg/l 2,70 20% SOP 63 (CSN EN 25 663) 1
Dusik celkovy mg/l 15,8 20% SOP 63 (CSN EN 25 663) 1
Fosfor celkovy mg/l 1,59 20% SOP 17 (CSN EN ISO 6878) 1

* zkouska a/nebo postup odbéru neni pfedmétem akreditace
1 -zkou$ka provadéna na pracovisti 1, Tfebicska 1540

Uvedend nejistota je rozifena nejistota U na hladiné pravdépodobnosti 95% pro k=2 a nezahmuje nejistotu odbéru vzorku. Nejistota vzorkovani na vyzadani.
Protokol neobsahuje udaje dodané zakaznikem.

Vysledky zkousek se tykaji pouze pfedmé&tu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty.

Dal3i informace, které jsou vyZadovany normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyZadani v laboratofi.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se protokol nesmi reprodukovat jinak neZ cely.

Pozn.:

Protokol vystavil a schvélil dne: 17.10.2023

Protokol &. 5853/2023
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Zkusebni laboratof &.1406 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 5851/2023
Cislo vzorku: 8088/2023
Objednatel : Vodovod - svazek obci Praviov, Trbousany, Ném¢éicky, Kuparovice, Praviov 30, 664 64 Dolni

Kounice

Misto a bod odbéru : Kupafovice COV aktivace, hladina

Predmét zkousky :  odpadni voda
Datum a ¢as odbéru : 9.10.2023 12:15

Zpusob odbéru : prosty vzorek
Postup odbéru : SOP VZ 04 (CSN EN ISO 5667-1, 3, 14; CSN IS0 5667-10; CSN 75 7315)
Odbér provedi : Jaroslav $asek - ENVIRO-EKOANALYTIKA
Datum a ¢as piijmu: 9.10.2023 18:45 Datum analyz: 9.10.2023 -12.10.2023

Ukazatel Jednotka Zjisténa Nejistota | Pouzita metoda

hodnota

Teplota G 15,9 0,2 SOP 47 (CSN 75 7342) >
Usaditelné latky mi/l 590 objemové 1,*
Kalovy index mil/g 130 vypoétem z naméfenych hodnot 1>
Susina % hm. 0,45 10% SOP 25A (+)

* zkouska a/nebo postup odbéru neni predmétem akreditace

1 - zkouska provadéna na pracovisti 1, Trebicska 1540

** zkoudka provadéna mimo prostory laboratore

Uvedena nejistota je rozSifena nejistota U na hladiné pravdépodobnosti 95% pro k=2 a nezahrnuje nejistotu odbéru vzorku. Nejistota vzorkovani na vyzédani.
+SOP 25A ESN SO 11 465, CSN EN 12 880, SN EN 15934, CSN EN 15935, CSN 46 5735

Protokol neobsahuje tidaje dodané zakaznikem.

Vysledky zkouSek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty.

Dalsi informace, které jsou vyZadovany normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyZadani v laboratofi.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se protokol nesmi reprodukovat jinak nez cely.

Pozn.:

Protokol vystavil a schvalil dne: 17.10.2023 Hana Habanova
vedouci zkuSebni ¢innosti,
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